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1 JOHDANTO  
 
 
Tarkoituksena oli opinnäytetyössä selvittää, minkälainen vaikutus lämmönluovutuk-
selle saadaan vaihtamalla ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton vesiglykoliseoksia 
laimeampiin liuoksiin ja samalla selvittää, onko putkiston sisäpuolisella pesulla vaiku-
tusta lämmönluovutukselle järjestelmässä. Vesiglykoliseosta ei laimenneta kuitenkaan 
alle 30 %. Työ tehtiin Mikkelin kaupungin Tilakeskukselle ja mukana oli myös KL-
Lämpö Oy, joka toimii vedenkäsittelyalalla. Ennen mittauksien aloittamista teetettiin 
KL-Lämpö Oy:n toimesta vesiglykoliseoksille järjestelmissä analyysit, joista selvisi 
seurattavien arvojen olleen koholla. 
 
Tutkimuksen kohteena oli Mikkelin kaupungintalo ja Mikkelin kaupungin pääkirjasto. 
Energiatehokkuus vaatimusten kiristyessä ja saneerausmäärärahojen pienentyessä, 
kaikki pienetkin toimenpiteet, jotka saavat aikaan energian säästöä on suotavaa tehdä. 
Tämä oli lähtökohtana kun mietimme opinnäytetyön aihetta. Kohteet valittiin satun-
naisesti, muitakin kohteita olisi ollut, mutta mittauksien kannalta nämä sijaitsivat lä-
hellä toisiaan. Kohteet olivat vanhoja, eikä lämmöntalteenotto järjestelmälle oltu tehty 
aikaisemmin mitään toimenpiteitä.  
 
Fläkt Woods Oy:n Acon-mitoitusohjelmalla suoritettiin uuden ilmanvaihtokoneen 
mitoitus kaupungintalon kohteeseen, ja tällä tavoin voidaan vertailla vanhan ja vaihto-
ehtoisen ilmanvaihtokoneen energiatehokkuutta.  
 
 
2 ILMANVAIHTOKONEIDEN LÄMMÖNTALTEENOTTO 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma D3 antaa vaatimukset ilmanvaihtojärjestelmän 
energiatehokkuudelle. ”Rakennuksen ilmanvaihdon poistoilmasta on otettava lämpöä 
talteen lämpömäärä, joka vastaa vähintään 45 % ilmanvaihdon lämmityksen tarvitse-
masta lämpömäärästä”/1/. Tammikuun 1. päivä 2016 tulee voimaan EU:n uudet il-
manvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimukset. Vaatimuksissa nestekiertoi-
sen lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhteen on oltava vuoden 2016 alussa 63 % ja 
vuoden 2018 alussa 68 %. /2./ 
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Lämmöntalteenoton valinnassa on otettava huomioon käyttötarkoitus, eli onko ky-
seessä sairaala tai teollisuusrakennus, missä ilman sekoittuminen sekä bakteerien ja 
hajujen leviäminen ei ole sallittu. Kondensoituminen on myös otettava huomioon tal-
teenotossa, varsinkin jos poistoilman epäpuhtaudet ovat suuria. Tämä koskettaa lähin-
nä teollisuuden ilmastoinnissa. /3./ Tilan tarve asettaa omat vaatimukset, esimerkkinä 
saneerauskohteet. Energiatehokkuus normien kiristyessä ja tästä johtuen lämmöntal-
teenotto pattereiden koon ja samalla ilmanvaihtokoneiden fyysisten mittojen kasvaes-
sa tulee saneeraus kohteissa tämä varmasti olemaan ongelmana. 
 
Tuloilman lämpötilasuhteen suuruuteen vaikuttavia asioita on lämmöntalteenottolait-
teen lisäksi ilmavirtojen suhde eli, esimerkiksi jos poistoilmavirta on pienempi kuin 
tuloilmavirta niin tämä pienentää tuloilman lämpötilasuhdetta /4/. 
Seuraavassa taulukossa 1 näkyvät tuloilman lämpötilasuhteet eri talteenottojärjestel-
mille /4/.  
 
TAULUKKO 1. Tuloilman lämpötilasuhteet /4/ 
 
 Kaavalla 1 voidaan laskea tuloilman lämpötilasuhde. 
 
 
  𝜂𝑡 =
𝑡𝑡𝐿𝑇𝑂 −𝑡𝑢
𝑡𝑠−𝑡𝑢
                  (1)        
      
Kaavassa 1.   𝝶t        = tuloilman lämpötilasuhde 
                      𝑇𝑡𝐿𝑇𝑂= tuloilmanlämpötila LTO:n jälkeen, ˚C 
                      𝑇𝑢     = ulkoilman lämpötila, ˚C 
                       𝑇𝑠    = huonelämpötila, ˚C 
 
 
Erityyppisten lämmönsiirtimien tuloilman lämpötilasuhteet 
• virtaavan väliaineen välityksellä lämpöä siirtävät lämmönsiirrinyhdistelmät               40...60 % 
• ristivirtalevylämmönsiirtimet  50...70 % 
• vastavirtalevylämmönsiirtimet  60...80 % 
• regeneratiiviset lämmönsiirtimet  60...80 % 
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2.1  Nestekiertoinen lämmöntalteenotto 
 
Lämmönsiirtyminen tapahtuu nestekiertoisessa lämmöntalteenottojärjestelmässä kier-
tävän nesteen, yleensä vesiglykoliseoksen avulla. Kun kyseessä on pienet lämpötila-
erot, niin tarvitaan paljon lämmönsiirtopinta-alaa. Lämmöntalteenoton rivisyyttä eli 
patterin kokoa kasvattamalla saavutetaan korkeampi lämpötilahyötysuhde. Hyviä puo-
lia nestekiertoisella järjestelmällä on, että tulo- ja poistoilmanvaihtokoneet voivat si-
jaita eri puolilla rakennusta, jolloin kanavointia ei tarvitse johtaa samaan paikkaan. 
Saneerauskohteiden tilanahtaus on tyypillisesti ongelmallista. Nestekiertoinen läm-
möntalteenotto soveltuu sairaaloihin, laboratorioihin ja teollisuuteen, koska ilmavirrat 
eivät pääse sekoittumaan keskenään. Lämpötilan säätölaitteena käytetään 3-
tieventtiiliä, jonka avulla voidaan säätää nestevirtaa jolloin teho muuttuu patterissa. 3-
tieventtiilin säädöllä estetään myös mahdollinen patterin huurtuminen, tämä tapahtuu 
säätämällä poistopatterille tulevan liuoksenlämpötilaa. Liuoksenlämpötila ei saa men-
nä liian alhaiseksi, ettei lamellien lämpötila laske alle 0˚C, tämä aiheuttaa patterin 
huurtumisen yhdessä kostean poistoilman kanssa. Kuvassa 1 nestekiertoinen lämmön-
talteenotto. /5./ 
 
 
 
KUVA 1. Nestekiertoinen lämmöntalteenotto /5/ 
 
2.2  Muita lämmöntalteenottomuotoja 
 
Kolme yleisintä lämmöntalteenottomuotoa on levylämmönsiirtimet, johon vasta- ja 
ristivirta, pyörivät lämmönsiirtimet, johon kuuluu kosteutta siirtävät ja siirtämättömät. 
Nestekiertoiset lämmönsiirtimet, johon kuuluvat normaalit patteri siirtimet ja neula-
putki siirtimet. 
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2.2.1 Pyörivä lämmönsiirrin  
 
Pyörivän lämmönsiirtimen etuina on, ettei se tarvitse väliainetta lämmönsiirtoon, vaan 
lämpö siirtyy itse roottoriin, minkä jälkeen roottori pyörähtää puoli kierrosta ja sitou-
tunut lämpö siirtyy lämmitettävään tuloilmaan. Toiminta perustuu vastavirtaperiaat-
teeseen, jonka takia epäpuhtaustaso pysyy matalana ilmavirran puhaltaessa epäpuh-
taudet pois roottorista. Huurteenpoisto tapahtuu pyörimisnopeutta laskemalla. Tämän 
toimenpiteen käynnistää painekytkin, joka on roottorin poistopuolella, tai huurteen-
poiston voi tehdä kellokytkimellä, joka aktivoituu suunnitellussa ulkolämpötilassa ja 
poistaa huurteen 2-3 kertaa vuorokaudessa. 
 
Ilmavirtojen suunta on oltava vastakkainen roottoriin, koska samansuuntainen ilmavir-
ta laskee lämpötilasuhteen 40 - 50 % ja epäpuhtauksien poisto roottorista ilmavirtojen 
samansuuntaisuuden takia ei toteutuisi. Kuvassa 2 pyörivä lämmönsiirrin./5./ 
Tilantarve syvyyssuunnassa roottorilla on pieni, mutta isoilla ilmavirroilla sijoittami-
nen matalaan ilmanvaihtokonehuoneeseen voi osoittautua hankalaksi johtuen roottorin 
korkeudesta. 
 
KUVA 2. Pyörivä lämmönsiirrin /5/ 
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2.2.2 Levylämmönsiirrin 
 
Levylämmönsiirtimiä on risti- ja vastavirtatoimintaperiaatteella. Levylämmönsiirrin 
on hyvin yleinen pientalojen lämmöntalteenottomuoto, sopii myös käytettäväksi 
asuinkerrostaloissa. Se on toimintavarma ja rakenteeltaan tehokas. 
 
Ristivirtalämmönsiirtimessä ei ilman suunnalla lämmönsiirtimen hyötysuhteeseen ole 
vaikutusta. Huurtuminen on otettava huomioon levylämmönsiirtimessä. Poistoilman 
sisältämän vesihöyryn jäähtyessä alle kastepisteen, tapahtuu kondensoitumista levy-
lämmönsiirtimen pinnalle, ja ulkoilman ollessa alhaisempi kuin 0˚C astetta alkaa 
huurtuminen. Tämä ongelma ei ole toimistoissa ja liikerakennuksissa niin suuri kuin 
asuinrakennuksissa johtuen poistoilman kosteudesta ja ympäri vuorokauden toimivas-
ta ilmanvaihdosta.  
 
Huurteen poistossa on käytössä erilaisia menetelmiä, mm. lohkosulatus, ajoittainen 
ohitus, kylmäkulma-menetelmä. Lohkosulatus rupeaa toimimaan, kun kennoon alkaa 
muodostumaan huurretta, otsapintapelti sulkeutuu ja lämmönsiirtimen ohituspelti 
avautuu, jolloin ulkoilma ei pääse lämmönsiirtimeen. Tämä toimenpide on tehokas 
huurteen poistoon, mutta toimenpiteen aikana lämmöntalteenotto ei ole käytössä. Ku-
vassa 3 ristivirtalämmönsiirrin. /5./ 
 
      
KUVA 3. Ristivirtalevylämmönsiirrin /5/ 
 
2.2.3 Vastavirtalevylämmönsiirrin 
 
Vastavirtalevylämmönsiirrin on melkein samanlainen kuin ristivirtalevylämmönsiir-
rin. Vastavirtalevylämmönsiirtimessä ilmavirrat kulkevat enemmän vastakkaisiin 
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suuntiin kuin ristivirtalevylämmönsiirtimessä, mutta ei kuitenkaan täysin vastakkaisiin 
suuntiin. Korkean lämpötilasuhteen johdosta vastavirtasiirrin on herkempi huurtumaan 
kuin ristivirtasiirrin. Huurteenpoistossa on käytössä samanlaiset menetelmät kuin ris-
tivirtasiirtimessä. /5./ 
 
KUVA 4. Vastavirtalevylämmönsiirrin /5/ 
 
 
3 NESTEKIERTOISEN LÄMMÖNTALTEENOTON LIUOKSET 
 
Glykoliliuosten tarkoitus on suojata pattereita jäätymiseltä alhaisilla lämpötiloilla sekä 
varmistaa lämmönsiirron toimivuus. ”Rikkoutumisen estämiseen riittää varsin matala 
pitoisuus (esim, etyleeniglykolilla 15 %)” /5/. Taulukossa 2 näkyy KL-Lämpö Oy:n 
tuotteiden pakkasenkesto eri pitoisuuksilla. 
 
TAULUKKO 2. Glykoleiden pitoisuus ja pakkasenkesto  /7/ 
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Yleisimpiä aineita lämmönsiirrossa on monoetyleeni- ja propyleeniglykoli, muita käy-
tössä olevia aineita on esimerkiksi kaliumformiaatti ja betaiini. Taulukossa 1 on esitet-
ty tietoja kyseisistä aineista. 
 
TAULUKKO 1. Veden kanssa sekoituksissa käytettävien aineiden ominaisuuksia 
/5/ 
 
 
Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi tulisi järjestelmässä käytettävä lämmönsiir-
toneste täyttää seuraavat ominaisuudet /6/: 
 
 alhainen jäätymispiste   
 alhainen viskositeetti 
 hyvä lämmönjohtavuus 
 korkea ominaislämpökapasiteetti 
 korkea pintajännitys ja alhainen vaahtoamistaipumus 
 alhainen diffuusiotaipumus 
 ei korrodoiva 
 yhteensopiva useiden materiaalien kanssa 
 alhainen erottumiskyky, esim. jäätymistilanteissa 
 kemiallisesti stabiili 
 palamaton 
 myrkytön 
 biologisesti hajoava 
 halpa. 
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3.1 Monoetyleeniglykoli 
 
Monoetyleeniglykoli on ihmiselle ja ympäristölle haitallinen aine. Monoetyleenigly-
kolia käytetään esimerkiksi ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmissä ja autojen 
jäähdytysjärjestelmissä. Juotuna etyleeniglykoli voi aiheuttaa kuoleman, noin 0,3 dl 
on todettu aiheuttaneen kuoleman. /10./ 
 
Etyleeniglykolia käytetään myös lentokoneiden jäänestossa ruiskuttamalla sitä lento-
koneen päälle, mutta esimerkiksi Helsinki – Vantaan lentokentällä on siirrytty käyttä-
mään propyleeniglykolia /8/. Se on ihmiselle ja ympäristölle turvallisempaa kuin mo-
noetyleeniglykoli, taulukossa 3 on mainittu etyleeniglykolin olevan haitallista ihmisel-
le ja ympäristölle. Taulukossa 4 on mainittu, ettei propyleeniglykoli ole haitallista 
ihmiselle ja ympäristölle. 
 Taulukossa 3 yleisimpiä etyleeniglykoli + vesiseoksia ja niiden fysikaalisia ominai-
suuksia. 
 
TAULUKKO 3. Etyleeniglykoli + vesi fysikaaliset ominaisuudet /6/ 
 
 
3.2 Propyleeniglykoli 
 
Propyleeniglykolia käytetään esimerkiksi lämmönsiirtonesteenä elintarviketeollisuu-
dessa, jossa on mahdollisuus, että aine on epäsuorassa kosketuksessa veden tai ruuan 
kanssa. Propyleeniglykolia käytetään myös ruuan säilöntäaineena, kosmetiikkatuot-
teissa, lääketeollisuudessa ja lentokoneiden jäänestossa. /12; 11./  
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Esimerkiksi Helsinki- Vantaan lentokentällä käytettävää propyleeniglykolia ei ole 
luokiteltu haitalliseksi, mutta joutuessaan luontoon propyleeniglykoli aiheuttaa hajo-
tessaan vesistöissä hapenkulutusta ja tällä tavoin kuormittaa vesistöjä /13/. 
Propyleeniglykoli on etyleeniglykolia turvallisempi vaihtoehto, mutta ei kumminkaan 
täysin vaaraton aine. Taulukossa 4 yleisimpiä propyleeniglykoli + vesiseoksia ja nii-
den fysikaalisia ominaisuuksia. 
 
TAULUKKO 4. Propyleeniglykoli + vesi fysikaaliset ominaisuudet /6/ 
 
 
3.3 Kaliumformiaatti 
 
Kaliumformiaalin kaupallinen nimi on Freezium. Freezium on suolaliuos, joka on 
ympäristöystävällinen, palamaton ja myrkytön. Jotkut materiaalit, kuten kuumasinkit-
ty teräs, sinkki ja alumiini, korrodoituvat Freeziumin kanssa, joten kyseisiä materiaa-
leja ei saa käyttää suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa. /14./ 
 
Taulukossa 4 esitellään yleisimpiä kaliumformiaatti + vesiseoksia ja niiden fysikaali-
sia ominaisuuksia. 
TAULUKKO 5. Kaliumformiaatti + vesi fysikaaliset ominaisuudet /6/
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3.4 Betaiini 
 
Betaiinin kaupallinen nimi on Thermera. Thermeran pääraaka-aineita on Betaiini ja 
vesi, betaiini saadaan sokerijuurikkaasta. Betaiini on myrkytön, palamaton ja biohajo-
avuudeltaan erittäin helposti hajoava luonnontuote, ja sitä käytetään lääkkeiden, elin-
tarvikkeiden ja kosmetiikan lisäaineena. Betaiinia esiintyy elävissä organismeissa. 
/15./ Taulukossa 5 yleisimpiä betaiini + vesiseoksia ja niiden fysikaalisia ominaisuuk-
sia. 
 
TAULUKKO 6. Betaiini + vesi fysikaaliset ominaisuudet /6/ 
 
 
3.5 Lämmöntalteenottonesteiden liuospitoisuudet 
 
Pitoisuudet lämmöntalteenottojärjestelmissä ovat ennen olleet pääsääntöisesti luokkaa 
50/50 eli veden ja glykolin määrä on sama. Tästä asiasta on ollut keskusteluita niin 
suunnittelijoiden kuin glykolin toimittajien kanssa. Ilmeisesti on ollut kyse varmuuden 
maksimoimisesta, ettei tulisi laiterikkoja. Laitevalmistajat ja glykolin toimittajat suo-
sittelevat 30 – 45 % liuosta.  
”Jäätymisenestoaineenkäyttö heikentää aina hyötysuhdetta. Jokainen 10 % lisäys 
esim. etyleeniglykolia laskee hyötysuhdetta noin yhden prosenttiyksikön. 15 % glyko-
lipitoisuus on teoriassa riittävä, mutta tyypillisesti suositellaan 30 % glykoliseosta”. 
/9./ 
 
3.6 Liuosanalyysien raja-arvot  
 
Glykoleiden analyysit tehtiin KL-Lämpö Oy:n laboratoriossa, ja KL-Lämpö Oy toi-
mitti myös uudet glykoliliuokset molempiin järjestelmiin. Seuraavassa taulukossa 6 
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näkyvät LTO- ja lauhdutusverkostojen viitteellisiä ohje/suositusarvoja: rauta (Fe), 
kupari (Cu), pH, sähkönjohtavuus. Näillä suureilla on LTO-ja lauhdutusverkostoissa 
raja-arvoja, joita seurataan analyyseillä. Analyysien tarkoituksena on seurata ja selvit-
tää järjestelmissä mahdollisia muutoksia, joita esimerkiksi ovat pH-nousu tai -lasku, 
mikä voi olla merkki mahdollisesta korroosiosta, josta voi seurata vuotoja järjestel-
mään. Korroosio voi myös aiheuttaa järjestelmään tukkeumia ja toimintahäiriöitä. /7/ 
 
TAULUKKO 7. LTO- ja lauhdutusverkostoiden viitteelliset ohje-/suositusarvot 
järjestelmässä /7/ 
 
  
Lämmöntalteenottojärjestelmien pH:n optimaalinen taso on 8,0 -9,7.  Muutokset pH:n 
arvoissa voivat kertoa mahdollisesta korroosiosta putkistossa tai glykolin hajoamisen 
johdosta syntyvistä orgaanisista hapoista, jolloin pH alenee. Tämän johdosta korroosio 
alkaa putkistossa.  
 
Järjestelmissä käytettävällä suoja-aineella eli inhibiitillä on vaikutusta suositusarvoi-
hin, esimerkiksi nitriittipohjaiset suoja-aineet nostavat sähkönjohtavuuden arvoa. Säh-
könjohtavuus kertoo veden puhtaudesta. Liuoksessa käytettävät inhibiitit yleensä nos-
tavat sähkönjohtavuutta. Inhibiitti on aine, jota käytetään esimerkiksi vesiglykoliliok-
sessa. Joidenkin inhibiittien tehtävä on muodostaa suojakalvo metallin pintaan ja pitää 
nesteen pH:n taso korroosioneston kannalta optimaalisella tasolla. Kun inhibiitin mää-
rä liuoksessa on tiedossa, voidaan sähkönjohtavuutta apuna käyttäen seurata inhibiitti-
tasoa liuoksessa. Eri materiaaleille on erilaiset inhibiitit. Tärkeää on myös huolehtia, 
että verkostossa nesteen virtaama on suunnitellulla tasolla, koska liian suuri virtaama 
putkistossa voi alkaa poistamaan suojakalvoa putken sisäpinnalta. /7./ 
 
pH  
Sähkönjohtavuus ( mS/m )
Rauta (mg/l)
Kupari (mg/l)
Glykolipitoisuus (%)
 LTO- ja lauhdutusverkostoiden ohje/suositusarvot 
järjestelmässä. Glykolipitoisuus 30-40 %. 
korroosionestokemikaali KK-620.
8,0 - 9,7
30-100
alle 5,0
alle 0,50
30-40
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Happi lämmöntalteenottojärjestelmissä saattaa aiheuttaa lämmönsiirtonesteen hyvin-
kin nopean vanhenemisen, jolloin lämmönsiirtokyky heikkenee ja tästä johtuen läm-
möntalteenoton teho pienenee. Myös lämmönsiirtoverkoston mahdolliset tukkeumat ja 
toimintahäiriöt lisääntyvät mahdollisten korroosiotuotteiden seurauksena. Raudan ja 
kuparin arvojen muutoksilla on yhteys pH:n muutoksiin. /7./ 
 
 
4 UUDEN ILMANVAIHTOKONEEN MITOITUS KAUPUNGINTALOLLE 
 
Tarkoituksena on myös vertailla vanhan ilmanvaihtokoneen mittaustietojen perusteel-
la, minkälainen ero ilmanvaihtokoneella on vastaavaan uuteen saman kokoiseen  ul-
komitoiltaan ja ilmavirroiltaan olevaan ilmanvaihtokoneeseen. Vertailu tehtiin Fläkt 
Woods Oy:n valmistamalla eQ-tulo/poistoilmakoneella. Käytössä oli Fläkt Woods 
Oy:n Acon- mitoitusohjelma, jolla saatiin simuloitua vastaavanlainen vertailussa käy-
tettävä uusi ilmanvaihtokone, joka ulkoisilta mitoiltaan mahtuisi vanhaan ilmanvaih-
tokonehuoneeseen. 
 
4.1 Mitoitustietoja kohteesta 
 
Kaupungintalon ilmavirtojen mitoitustietoina oli puhaltimien vaihdon yhteydessä ase-
tetut ilmavirrat, jotka näkyivät paine-eromittauslaitteiden näytöissä. Tuloilmavirta oli 
4,26 m
3
/s ja poistoilmavirta oli 4,16 m
3
/s. Paine-eromittauslaitteet kuvissa 5 ja 6. Ko-
neesta ei ollut olemassa minkäänlaisia piirustuksia ja mitoitustietoja, joten mitat jou-
duttiin ottamaan paikan päällä. Tärkeää oli myös mitata vanhan lämmöntalteenoton 
lämmönsiirtimen sisämitat, jolloin voitiin laskea lämmönsiirtimen otsapintanopeus, 
minkä avulla saatiin valittua uuden ilmanvaihtokoneen mahdollisimman lähelle van-
haa ilmanvaihtokonetta. Otsapintanopeus saadaan kaavalla 2. 
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KUVA 5. Ilmavirta mittaus paine-eron avulla (poistoilma) 
 
 
KUVA 6. Ilmavirtamittaus paine-eron avulla (tuloilma) 
 
 
                                              𝑣 =
𝑞𝑣
𝐴
         (2) 
 
Kaavassa 2.  qv  on tilavuusvirta [ m
3
/s] 
                     A  on lämmöntalteenotto patterin pinta-ala [m
2
] 
                     v   on virtauksen nopeus [m/s] 
 
Otsapinta nopeudeksi saatiin tuloilmalle 1,97 m/s ja vastaavasti poistoilmalle 1,93 
m/s. 
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Konehuoneen fyysiset mitat asettivat myös oman haasteen koneen valinnalle. Vanhan 
ilmanvaihtokoneen mitat ovat taulukossa 8. 
Ilmanvaihtokone PK 1 ja TK 1. 
 
TAULUKKO 8. Vanhan ilmanvaihtokoneen mitat                          
 
 
 
 
 
Uuden ilmanvaihtokoneen fyysiset mitat ovat taulukossa 9.  
 
 
TAULUKKO 9. Uuden ilmanvaihtokoneen mitat                              
 
 
 
 
 
 
Uuden ilmanvaihtokoneen fyysiset mitat ovat lähellä vanhan ilmanvaihtokoneen mit-
toja. Kanavamuutoksia joutuu ilmanvaihtokonehuoneessa tekemään pienissä määrin 
kokooja kanavien osalta. Seuraavassa kuvassa 7 näkyy vanha ilmanvaihtokone, ku-
vassa näkyy myös lämmöntalteenottoputkisto ja lämmitysputkisto. 
 
 
KUVA 7. Kaupungintalon IV-konehuone /18/ 
PK 1 (Poisto) TK 1 (Tulo) 
PITUUS 2500 mm PITUUS 3030 mm 
LEVEYS 1930 mm LEVEYS 1930 mm 
KORKEUS 1350 mm KORKEUS 1300 mm 
    
PK 1 (Poisto) TK 1 (Tulo) 
PITUUS 2800 mm PITUUS 3900 mm 
LEVEYS 2000 mm LEVEYS 2000 mm 
KORKEUS 1376 mm KORKEUS 1376 mm 
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4.2 Vanhan ja uuden IV-koneen vertailu 
 
Vanhan ilmanvaihtokoneen tuloilmahyötysuhteena käytettiin ulkoilman lämpötilaa 
0˚C asteessa mitattua tulosta. Seuraavassa taulukossa 7 on esillä eri ulkolämpötilojen 
perusteella saatuja tuloilman lämpötilasuhteita. Uuden ilmanvaihtokoneen tuloilman 
lämpötilasuhde määriteltiin Myös Fläkt Woods Oy:n Acon-mitoitusohjelmalla vastaa-
ville ulkolämpötiloille. Tarkoituksena oli simuloida myös vanha ilmanvaihtokone mit-
taustietojen mukaan Acon-ohjelmaan, mutta ohjelma ei antanut tehdä niin huonolla 
tuloilman lämpötilasuhteella varustettua ilmanvaihtokonetta. Vertailu ilmanvaihtoko-
neille jouduttiin suorittamaan Excel- ohjelmaa apuna käyttäen. Yhtä tarkkoihin tulok-
siin tällä ei päästy kuin Acon-ohjelmalla, mutta tällä saadaan riittävä tulos, jolla voi-
tiin arvioida uudesta ilmanvaihtokoneesta saatava säästö. Laskennassa käytettiin mo-
lemmissa ilmanvaihtokoneissa ulkoilmanlämpötilalla 0˚C astetta saatua tuloilman 
lämpötilasuhdetta. Taulukot 9-10. 
 
TAULUKKO 10. Vanhalle ilmanvaihtokoneelle ulkolämpötilan mukaan laskettu 
tuloilman lämpötilasuhde 
 
Acon–mitoitusohjelmalla mitoitettiin vastaavanlainen uusi ilmanvaihtokone ja ohjel-
malla saatiin ulkoilmanlämpötilalla 0˚C astetta tuloilman lämpötilasuhde 40,7. Taulu-
kossa 10 on esitetty tuloilman lämpötilasuhteita eri lämpötiloilla ja kuvassa 8 esitetty 
tuloilman lämpötilasuhteet ja asetetut syöttötiedot Acon-ohjelmaan. Muuttamalla ul-
koilmanlämpötilaa ohjelmassa saatiin kyseisille ulkoilmanlämpötiloille tuloilman 
lämpötilasuhteet. 
 
 
 
 
 
Mittaukset 
Ulkoilma 
ennen 
LTO:ta 
(˚C ) 
Tuloilma 
LTO:n 
jälkeen  
(˚C ) 
Poistoilma 
ennen 
LTO:ta   
(˚C ) 
Jäteilma 
LTO:n 
jälkeen      
( ˚C ) 
 Tuloilman                
lämpötilasuhde (%) 
Mittaus ennen pesua     0 4,6 21,9 15,8 20,8 
Mittaus  pesun jälkeen  -0,5 4,4 21,7 15,5 22 
Mittaus  pesun jälkeen  -10,1 -3,1 21,7 12,6 22 
Mittaus  pesun jälkeen  -16,3 -8,0 21,8 11,2 22 
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TAULUKKO 11. Uuden ilmanvaihtokoneen tuloilmanlämpötilasuhteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KUVA 8. Acon-ohjelman antamat tiedot /17/ 
 
 
5 MITTAUKSET 
 
Mikkelin kaupungintalossa suoritettiin vesiglykoliliuoksen virtausmittaus ja tuloilman 
lämpötilasuhteen mittaus. Ilmanvaihtokoneeseen asennettiin lämpötila antureita läm-
möntalteenotto pattereiden molemmille puolille ja ultraäänivirtausmittari vesiglykoli-
liuosputkistoon. Mittaukset jaettiin kolmeen vaiheeseen. Vaiheessa 1 mitattiin läm-
möntalteenottojärjestelmän ollessa alkuperäisessä kunnossa. Vaiheessa 2 suoritettiin 
mittaukset kun pesu vesiglykoliputkiston sisäpuolelle ja uudet vesiglykoliliuokset oli 
vaihdettu, uusi vesiglykoliliuos vastasi pitoisuudeltaan vanhaa vesiglykoliliuosta. 
Vaiheessa 3 vesiglykoliliuos laimennettiin noin 30 % vesiglykoliliuokseksi ja suoritet-
tiin viimeiset mittaukset. 
Kone: eQ, tulo/poistoilma 
Tiedot ilman huurtumisen estoa 
Raitisilma (˚C ) Tuloilmalämpötilasuhde (%) 
0 40,7 
-0,5 40,8 
-10 39,7 
-16,3 38,9 
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Mikkelin kaupungin pääkirjastossa tutkittiin virtauksen muutosta pesun ja vesiglykoli-
liuoksen vaihdon johdosta. Tuloilman lämpötilansuhteen mittausta ei voitu suorittaa 
tässä kohteessa, koska se olisi sitonut koulun mittareita, eikä muilla olisi ollut mahdol-
lista niitä käyttää. Myös kirjaston kiertoilma olisi sotkenut mittaus tuloksia. 
 
5.1 Mittauskohteet 
 
Mikkelin kaupungintalon valmistumisvuosi oli 1912, ja tämänhetkinen ilmanvaihto-
järjestelmä on otettu käyttöön saneerauksen yhteydessä vuonna 1976-77 (KUVA 9) 
/16/. Mikkelin kaupungintalossa mitattiin ilman lämpötiloja ja glykolin nestevirtausta 
lämmöntalteenottojärjestelmässä. Kaupungintalon lämmöntalteenoton vesiglykoliliu-
osta on lisätty ajan saatossa paikalta löytyneiden tyhjien pakkasnesteastioiden perus-
teella.  Ilmanvaihtojärjestelmä on kaupungintalossa vuodelta 1976-77 lukuun ottamat-
ta uusia kammiopuhaltimia ja tuloilman lämmityspatteria, jotka on vaihdettu raken-
nukseen kahden vuoden sisällä. 
 
 
KUVA 9. Mikkelin kaupungintalo 
 
Mikkelin kaupungin kirjasto valmistui vuonna 1976 /16/ (KUVA 10). Lämmöntal-
teenoton vesiglykoliseokset ovat alkuperäisiä; mahdollisista nesteen lisäyksistä järjes-
telmään ei minulla ole tiedossa.   
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KUVA 10. Mikkelin kaupungin pääkirjasto 
 
5.2 Mittauksessa käytettävät laitteet 
 
Mittauksissa käytetyt laitteet olivat Eltek 1000 –sarjan dataloggeri kuvassa 11 ja sii-
hen kuuluvat termoelementit 15 kpl kuvassa 12. Flexim Fluxus F601-
ultraäänivirtausmittari kuvassa 13 ja mittausanturit kuvassa 14. Nestevirtauksen mit-
tauksessa käytettiin ultraäänivirtausmittaria, koska kummassakaan järjestelmässä ei 
ollut mittausyhteitä paine-eromittauslaitteelle. Dataloggerissa on käytössä 15 mittaus-
anturia. Kyseisen laitteen tietojen purkaminen tapahtui Darca-ohjelmistolla, jonka 
avulla saatiin siirrettyä mittaustiedot Excel-muotoon. Ultraäänivirtausmittarin tiedot 
saatiin purettua Flux 32- ohjelmalla, jotka siirrettiin Excel-muotoon. 
 
 
KUVA 11. Eltek 1000 -sarjan dataloggeri 
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KUVA 12. Termoelementti 
 
KUVA 13. Flexim Fluxus F601 -ultraäänivirtausmittari 
 
KUVA 14. Mittausanturit 
 
5.3 Mittausjärjestelyt 
 
Mittauspisteet sijoitettiin seuraavasti: Raitisilmakammioon laitettiin kaksi termoele-
menttiä ja lämmöntalteenoton jälkeen tuloilmapuolelle kolme termoelementtiä. Pois-
toilmakammioon laitettiin kolme termoelementtiä ja lämmöntalteenottopatterin jäl-
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keen jäteilmapuolelle kolme termoelementtiä. Liuospuolelle meno- ja paluuputkeen 
kaksi molempiin, jotka sijoitettiin mittareiden taskuihin. Flexim Fluxus F601 -
ultraäänivirtausmittari kiinnitetään liuosputkistoon, joka mittaa siirrettävän tehon ja 
virtauksen. Antureiden paikat selviävät kuvassa 15. Kuvassa 16 näkyy lämpötila-
antureiden sijoittelua tarkemmin. 
 
 
KUVA 15. Lämpötila-antureiden sijoitus paikat 
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KUVA 16. Lämpötila-antureiden sijoituspaikat    
                                              
Kirjastossa mitattiin ainoastaan liuoksen virtausta, Eltek 1000- ja Flexim Fluxus F601 
-ultraäänivirtausmittarilla. Mittaukset suoritettiin ensin jo putkistossa olevalla vanhalla 
43,5 %:lla vesiglykoliliuoksella, josta saadaan selville lämpötilat ja virtaus, minkä 
jälkeen vesiglykoli vaihdetaan 30 % liuokseksi. Tämän jälkeen suoritetaan mittaukset 
uudestaan käyttäen mittauksessa samoja antureita ja mittauskohtia, jotta mittauksissa 
olisi mahdollisimman vähän muuttujia. Kaikissa mittauksissa haettiin muutosta van-
hojen ja uusien mittauksien välille, josta saatiin selville mahdollinen säästö energian 
kulutukselle. Mittauksille on olemassa standardit SFS 5511 ja SFS 5512, mutta tässä 
kohteessa etäisyydet ja mittauskohteen hankaluus sekä käytettävissä olevien mittarei-
den määrä estivät standardin käytön, joten mittauskohteissa sovellettiin näitä standar-
deja. 
 
5.3.1 Vaiheen 1 mittausjärjestelyt ja mittaukset 
 
Ennen kuin päästiin suorittamaan tarvittavat mittaukset, oli ilmanvaihtokone pysäytet-
tävä, jotta päästiin yhdessä YIT-Kuntatekniikka Oy:n asentajan kanssa tekemään mit-
taus antureille telineet ilmanvaihtokoneen sisälle. Tämän jälkeen suoritettiin ensim-
mäiset mittaukset ulkoilmanlämpötilan ollessa on noin 0˚C ja -3˚C asteen välillä. 
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Mittausjakson pituudet olivat 1/2-2 vuorokauden mittaisia ajanjaksoja. Flexim Fluxus 
F601 –ultraäänivirtausmittari asennettiin kupariputkeen, virtausmittari oli samassa 
paikassa koko mittauksen ajan.  
 
5.3.2 Vaiheen 2 mittausjärjestelyt ja mittaukset 
 
Vaiheessa 2 vesiglykoli järjestelmät pestiin Kl-Lämpö Oy;n toimesta. Vanha vesigly-
koliliuos poistettiin ja tilalle laitettiin pesuainevesiseos. Pesun kesto molemmissa koh-
teissa oli yhden vuorokauden mittainen ajanjakso, jonka jälkeen pesuainevesi poistet-
tiin ja tilalle laitettiin vesiglykoliliuos. Pesun tarkoitus oli poistaa järjestelmästä epä-
puhtaudet ja mahdolliset kerrostumat putkien sisäpinnoilta, joka estää lämmönsiirty-
mistä vesiglykoliliuoksesta ilmaan. Pesun jälkeen laitettiin putkistoon uusi vesiglyko-
liliuos, joka vastasi mahdollisimman lähelle vanhan vesiglykoliliuospitoisuutta, vesi-
glykoliliuoksen pitoisuudeksi saatiin 38,3 %. Toimenpiteellä selvitettiin pesusta saata-
vaa lämmönluovutuskyvyn paranemista sekä nesteen virtauksessa tapahtuvaa muutos-
ta. Pesun kannalta oli hyvä, että ulkoilma pesun aikana ei ollut liian alhainen, jotta 
vältyttiin pakkasen aiheuttamilta putkistovaurioilta. Tämäkin olisi voitu estää suojaus-
toimenpiteillä eli silloin olisi laitettu suojat lämmöntalteenottopattereiden eteen kyl-
mälle puolelle, moottoripeltien lisäksi. 
 
5.3.3 Vaiheen 3 mittausjärjestelyt ja mittaukset 
 
Vaiheessa 3 suoritettiin vesiglykoliliuoksen laimentaminen jo putkistossa olevalle 
38,3 % liuokselle. Vesiglykoliliuos laimennettiin 30 %:seksi liuokseksi. Tämän jäl-
keen suoritettiin vielä mittauksia, jotta saatiin luotettavia tuloksia ja mahdolliset mit-
tausvirheet saatiin minimoitua. Myös termoelementit pidettiin samoilla paikoilla koko 
toimenpiteen ajan.  
                                              
5.4 Liuosanalyysit kohteista 
 
Mikkelin kaupungintalossa ja Mikkelin kaupungin pääkirjastossa suoritettiin neste-
kiertoisille lämmöntalteenottojärjestelmien glykoleille analyysit, joista selvisi liuosten 
glykolipitoisuus, rauta (Fe), kupari (Cu), sähkönjohtavuus, Ph- arvot. Kaupungintalon 
glykolipitoisuus oli 39,6 % ja vastaavasti kirjaston glykolipitoisuus oli 43,5 %. Koh-
dassa 6.1 kerrotaan tarkemmin analyyseistä ilmenneistä tuloksista. 
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6 TULOKSET 
 
Vaiheessa 1 tehtiin mittaukset alkuperäisessä kunnossa olevalla järjestelmällä. Vai-
heessa 2 selvitettiin, onko glykoliliuos järjestelmälle suoritetulla sisäpuolisella pesulla 
vaikutusta lämmönluovutuksen paranemiseen. Vaiheessa 3 suoritettiin viimeiset mit-
taukset, joilla selvitettiin minkälainen vaikutus on laimeammalla vesiglykoliliuoksella 
tuloilman lämpötilasuhteeseen. Mittausotoksia ei saatu suoritettua laajalle alalle aika-
taulullisista syistä. Mittaukset suoritettiin kuitenkin 0 ˚C ja -3 ˚C asteella. Mittauksista 
tehtiin taulukot eri lämpötiloilla ja eri vaiheista. Mittauksista otettiin kymmenen mit-
tauksen sarjoja, joista saatiin laskettua tuloilman lämpötilasuhde lämpötila otosten 
keskiarvoilla. Tuloilman lämpötilasuhde laskettiin kaavalla 1. 
 
6.1 Vaihe 1 alkutilanne 
 
Vaiheessa 1 aloitettiin mittaukset vesiglykoliliuoksen ollessa 39,6-prosenttista ja put-
kiston niin sanotusti alkuperäisessä kunnossa. Mittausten kesto oli pääsääntöisesti 
yhden ja kahden vuorokauden mittaisia ajanjaksoja. Ennen mittauksia lämmöntal-
teenotto verkostosta varmistettiin, ettei siinä ole ilmaa. Virtausmittaukset ja lämpöti-
lamittaukset käynnistettiin yhtä aikaa, jolloin saatiin myös virtaustiedot vertailuun 
lämpötilatietojen kanssa. 
 
6.1.1 Lämpötilat ilmanvaihtokoneesta 
 
Kaupungintalon mittaustulokset ovat taulukoitu seuraavaan järjestykseen. Ensimmäi-
senä on taulukoitu ulkolämpötilan ollessa noin 0 ˚C ja seuraavaksi, kun ulkolämpötila 
on -3 ˚C astetta. Tulokset esitetty taulukoissa 12 ja 13. 
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TAULUKKO 12. Ennen pesua ja vanha glykoli 39,6 % ja ulkolämpötila 0˚C 
 
 
TAULUKKO 13. Ennen pesua ja vanha glykoliliuos 39,6 % ja ulkolämpötila       
-3 ˚C 
 
 
6.1.2 Tuloilman lämpötilasuhteet 
 
 Tuloilman lämpötilasuhteeksi saatiin tuloilman lämpötilasuhteen kaavalla 
(kaava 1) ulkolämpötilan ollessa noin 0˚C astetta 
20,8 %. 
 Tuloilman lämpötilasuhteeksi saatiin tuloilman lämpötilasuhteen kaavalla       
(kaava 1) ulkolämpötilan ollessa noin – 3˚C astetta 
20,38 %. 
 
Anturi 1 Anturi 2 Anturi 3 Anturi 4 Anturi 5 Anturi 6 Anturi 7
24.10.2014 10:15:34 0,1 -0,1 4,7 4,5 4,4 21,7 21,95
24.10.2014 10:18:34 0,0 -0,1 4,7 4,5 4,4 21,7 21,9
24.10.2014 10:21:34 0,1 -0,1 4,7 4,6 4,4 21,7 21,9
24.10.2014 10:24:34 0,1 -0,1 4,7 4,5 4,4 21,7 22,0
24.10.2014 10:27:34 0,1 -0,1 4,8 4,6 4,5 21,8 22,0
24.10.2014 10:30:34 0,0 -0,1 4,7 4,5 4,4 21,8 22,0
24.10.2014 10:33:34 0,1 -0,1 4,8 4,6 4,5 21,8 22,1
24.10.2014 10:36:34 0,1 -0,1 4,7 4,5 4,4 21,8 22,1
24.10.2014 10:39:34 0,1 0,0 4,7 4,6 4,5 21,8 22,0
24.10.2014 10:42:34 0,1 0,0 4,7 4,5 4,4 21,8 22,0
keskiarvo 0,0 0,0 4,7 4,5 4,4 21,7 22,0
keskiarvo
Ulkoilma  (˚C) 
ennen LTO:ta
Ulkoilma  (˚C) 
ennen LTO:ta 
LTO, tulo (˚C) 
jälkeen LTO:n 
LTO, tulo  (˚C) 
jälkeen LTO:n 
LTO, tulo  (˚C) 
jälkeen LTO:n 
Poistoilma  (˚C) Poistoilma  (˚C) 
Lämpötila anturi
Vanha liuos 39,6 %
ELTEK -1000 LÄMPÖTILA MITTARI
0,0 4,5 21,9
Mittaus 1. Tässä on kyseessä alkutilanne, glykoliliuos 39,6 %
Anturi 1 Anturi 2 Anturi 3 Anturi 4 Anturi 5 Anturi 6 Anturi 7
23.10.2014 13:09:34 -3,0 -3,1 2,3 2,0 2,0 21,8 22,0
23.10.2014 13:12:34 -3,0 -2,9 2,3 2,0 2,0 21,8 22,1
23.10.2014 13:15:34 -3,2 -3,3 2,2 1,9 1,8 21,8 22,0
23.10.2014 13:18:34 -3,0 -3,1 2,3 2,0 2,0 21,8 22,1
23.10.2014 13:21:34 -3,4 -3,4 2,0 1,7 1,7 21,8 22,1
23.10.2014 13:24:34 -3,2 -3,4 2,1 1,9 1,8 21,8 22,0
23.10.2014 13:27:34 -3,0 -3,2 2,3 2,0 2,0 21,8 22,0
23.10.2014 13:30:34 -3,0 -3,0 2,3 2,0 2,0 21,8 22,0
23.10.2014 13:33:34 -3,2 -3,3 2,3 2,0 1,9 21,8 22,0
23.10.2014 13:36:34 -2,2 -2,4 2,7 2,4 2,3 21,8 22,1
keskiarvo -3,0 -3,1 2,3 2,0 1,9 21,8 22,0
keskiarvo
LTO, tulo  (˚C) 
jälkeen LTO:n 
Poistoilma  (˚C) Poistoilma  (˚C) 
Lämpötila anturit
Vanha liuos 39,6 %
Ulkoilma  (˚C) 
ennen LTO:ta
Ulkoilma  (˚C) 
ennen LTO:ta 
LTO, tulo (˚C) 
jälkeen LTO:n 
LTO, tulo  (˚C) 
jälkeen LTO:n 
Mittaus 2. Tässä on kyseessä alkutilanne, glykoliliuos 39,6 %
ELTEK -1000 LÄMPÖTILA MITTARI
-3,0 2,0 21,9
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6.1.3 Virtaamat 
 
 Vesiglykoliliuoksen virtaamaksi ulkolämpötilan ollessa noin 0˚C astetta 3,77 
m
3
/h. 
 Virtaamaa ei saatu mitattu -3˚C asteelle samanaikaisesti aikataulullisista syis-
tä, kun oli kaksi kohdetta kerralla eikä virtausmittari saapunut ajoissa. 
 
6.2 Vaihe 2 pesu suoritettu 
 
Vaiheessa 2 on suoritettu vesiglykolipiirille yhden vuorokauden mittainen verkoston 
pesu ja samalla vaihdettiin uusi vesiglykoliliuos, joka pyrittiin laimentamaan lähelle 
vanhaa vesiglykoliliuosta. Vesiglykolipiiri annettiin tämän toimenpiteen jälkeen  kier-
tää noin 1-2 kuukautta ja samalla on verkostoon asennettiin uudet ilman poistimet, 
jotta mahdollinen ilma verkostosta poistuisi. Tällä tavalla päästiin vertailemaan vaihe 
1:n ja vaihe 2:n tuloksia. Vesiglykoliliuoksen pitoisuudeksi saatiin 38,3 prosenttia. 
Mittausjaksojen pituus oli ½ - 2 vuorokautta. 
 
6.2.1 Lämpötilat ilmanvaihtokoneesta 
 
Kaupungintalon mittaustulokset ovat taulukoitu seuraavaan järjestykseen. Ensimmäi-
senä on taulukoitu ulkolämpötilan ollessa noin 0 ˚C ja seuraavaksi, kun ulkolämpötila 
on noin -3 ˚C astetta.  Tulokset on esitetty taulukoissa 14 ja 15. 
 
TAULUKKO 14. Pesun jälkeen ja uusi glykoliliuos 38,3 % ja ulkolämpötila 0˚C 
 
 
Anturi 1 Anturi 2 Anturi 3 Anturi 4 Anturi 5 Anturi 6 Anturi 7
14.1.2015 16:38:16 -0,3 -0,4 4,7 4,5 21,6 21,5 21,9
14.1.2015 16:41:16 -0,3 -0,4 4,8 4,6 21,7 21,5 21,9
14.1.2015 16:44:16 -0,2 -0,3 4,9 4,7 21,7 21,5 21,9
14.1.2015 16:47:16 -0,2 -0,3 4,9 4,6 21,7 21,5 21,9
14.1.2015 16:50:16 -0,1 -0,2 5,0 4,7 21,7 21,5 21,9
14.1.2015 16:53:16 -0,1 -0,2 4,9 4,7 21,7 21,5 21,9
14.1.2015 16:56:16 0,0 -0,1 5,0 4,8 21,6 21,5 21,9
14.1.2015 16:59:16 0,0 -0,1 5,0 4,8 21,6 21,5 21,9
14.1.2015 17:02:16 0,0 -0,1 5,1 4,8 21,7 21,5 21,9
14.1.2015 17:05:16 0,0 -0,1 5,1 4,8 21,7 21,5 22,0
keskiarvo -0,1 -0,2 4,9 4,7 21,7 21,5 21,9
keskiarvo
Pesun jälkeen  38,3 %
Ulkoilma  (˚C) 
ennen LTO:ta
Ulkoilma  (˚C) 
ennen LTO:ta 
LTO, tulo (˚C) 
jälkeen LTO:n 
LTO, tulo  (˚C) 
jälkeen LTO:n 
Poistoilma  (˚C) Poistoilma  (˚C) Poistoilma  (˚C) 
Lämpötila anturit
21,7
Mittaus 1. Pesun jälkeen . Glykoliliuos 38,3 %. 
-0,2 4,8
ELTEK -1000 LÄMPÖTILA MITTARI
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TAULUKKO 15. Pesun jälkeen ja uusi glykoliliuos 38,3 % ja ulkolämpötila -3˚C 
 
 
6.2.2 Tuloilman lämpötilasuhteet 
 
 Tuloilman lämpötilasuhteeksi saatiin tuloilman lämpötilasuhteen kaavalla 
(kaava1) ulkolämpötilan ollessa noin 0˚C astetta 22,69 %. 
 Tuloilman lämpötilasuhteeksi saatiin tuloilman lämpötilasuhteen kaavalla 
(kaava1) ulkolämpötilan ollessa noin – 3˚C astetta 22,02 %. 
 
6.2.3 Virtaamat 
 
 Vesiglykoliliuoksen virtaamaksi ulkolämpötilan ollessa noin 0˚C astetta saa-
tiin 3,84 m3/h. 
 Vesiglykoliliuoksen virtaamaksi ulkolämpötilan ollessa noin -3˚C astetta saa-
tiin 3,83 m3/h. 
 
6.3 Vaihe 3 liuos vaihdettu 
 
Vaiheessa 3 vesiglykoliliuos laimennettiin noin 30 % ja tämän jälkeen suoritettiin 
viimeinen mittaussarja. 
 
 
 
 
Anturi 1 Anturi 2 Anturi 3 Anturi 4 Anturi 5 Anturi 6 Anturi 7
8.1.2015 9:22:38 -3,2 -3,2 2,5 2,1 21,6 21,4 21,9
8.1.2015 9:25:38 -3,1 -3,1 2,6 2,3 21,6 21,5 21,9
8.1.2015 9:28:38 -3,1 -3,2 2,6 2,2 21,7 21,5 21,9
8.1.2015 9:31:38 -3,0 -3,2 2,6 2,3 21,7 21,5 22,0
8.1.2015 9:34:38 -3,0 -3,2 2,6 2,3 21,8 21,6 22,0
8.1.2015 9:37:38 -2,9 -3,0 2,6 2,3 21,8 21,6 22,0
8.1.2015 9:40:38 -2,9 -3,0 2,6 2,3 21,7 21,5 22,0
8.1.2015 9:43:38 -3,0 -3,0 2,6 2,3 21,7 21,5 21,9
8.1.2015 9:46:38 -2,9 -2,9 2,7 2,4 21,6 21,4 21,9
8.1.2015 9:49:38 -2,9 -3,0 2,7 2,4 21,6 21,4 21,9
keskiarvo -3,0 -3,1 2,6 2,3 21,7 21,5 21,9
keskiarvo
Ulkoilma  (˚C) 
ennen LTO:ta
Ulkoilma  (˚C) 
ennen LTO:ta 
LTO, tulo (˚C) 
jälkeen LTO:n 
LTO, tulo  (˚C) 
jälkeen LTO:n 
Poistoilma  (˚C) Poistoilma  (˚C) Poistoilma  (˚C) 
Lämpötila anturit
Pesun jälkeen 
Mittaus 2. Pesun jälkeen. Glykoliliuos 38,3 %. 
ELTEK -1000 LÄMPÖTILA MITTARI
-3,0 21,72,4
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6.3.1 Lämpötilat ilmanvaihtokoneesta 
 
Kaupungintalon mittaustulokset ovat taulukoitu seuraavaan järjestykseen. Ensimmäi-
senä on taulukoitu ulkolämpötilan ollessa noin 0 ˚C ja seuraavaksi, kun ulkolämpötila 
on noin -3 ˚C astetta.  Tulokset on esitetty taulukoissa 16 ja 17. 
 
TAULUKKO 16. Pesun jälkeen ja uusi glykoliliuos 30 % ja ulkolämpötila 0˚C 
 
 
TAULUKKO 17. Pesun jälkeen ja uusi glykoliliuos 30 % ja ulkolämpötila -3˚C 
 
 
6.3.2 Tuloilman lämpötilasuhteet 
 
 Tuloilman lämpötilasuhteeksi saatiin tuloilman lämpötilasuhteen kaavalla 
(kaava1) ulkolämpötilan ollessa noin 0˚C astetta 23,0 %. 
 Tuloilman lämpötilasuhteeksi saatiin tuloilman lämpötilasuhteen kaavalla 
(kaava 1) ulkolämpötilan ollessa noin – 3˚C astetta 23,0 %. 
Anturi 1 Anturi 2 Anturi 3 Anturi 4 Anturi 5 Anturi 6 Anturi 7 Anturi 8
3.2.2015 11:02:55 0,0 -0,1 5,0 5,0 4,7 21,7 21,5 21,85
3.2.2015 11:05:55 -0,2 -0,3 4,9 5,0 4,7 21,7 21,5 21,85
3.2.2015 11:08:55 -0,2 -0,3 5,0 5,0 4,7 21,7 21,5 21,85
3.2.2015 11:11:55 0,2 0,0 5,0 5,0 4,7 21,7 21,5 21,85
3.2.2015 11:14:55 -0,1 -0,3 5,0 5,0 4,7 21,7 21,5 21,85
3.2.2015 11:17:55 -0,2 -0,3 5,0 5,0 4,7 21,7 21,5 21,85
3.2.2015 11:20:55 0,2 -0,1 5,0 5,1 4,8 21,7 21,5 21,85
3.2.2015 11:23:55 0,2 0,0 5,1 5,1 4,8 21,7 21,5 21,85
3.2.2015 11:26:55 -0,1 -0,2 5,0 5,1 4,8 21,7 21,5 21,85
3.2.2015 11:29:55 -0,1 -0,2 5,0 5,1 4,7 21,7 21,5 21,85
keskiarvo 0,0 -0,2 5,0 5,0 4,7 21,7 21,5 21,9
keskiarvo
Mittaus 3. Pesun jälkeen . Glykoliliuos 30 %. 
ELTEK -1000 LÄMPÖTILA MITTARI
-0,1 4,9 21,7
Lämpötila anturit
Ulkoilma  (˚C) 
ennen LTO:ta
Ulkoilma  (˚C) 
ennen LTO:ta 
LTO, tulo (˚C) 
jälkeen LTO:n 
LTO, tulo (˚C) 
jälkeen LTO:n 
LTO, tulo (˚C) 
jälkeen LTO:n 
Poistoilma (˚C) Poistoilma (˚C) Poistoilma(˚C) Pesun jälkeen  30 %
Anturi 1 Anturi 2 Anturi 3 Anturi 4 Anturi 5 Anturi 6 Anturi 7 Anturi 8
4.2.2015 8:05:55 -2,9 -3,3 2,7 2,8 2,4 21,6 21,5 21,9
4.2.2015 8:08:55 -2,9 -3,2 2,7 2,8 2,4 21,7 21,5 22,0
4.2.2015 8:11:55 -2,9 -3,1 2,7 2,9 2,5 21,8 21,6 22,0
4.2.2015 8:14:55 -2,8 -3,0 2,8 3,0 2,6 21,9 21,7 22,1
4.2.2015 8:17:55 -3,1 -3,3 2,7 2,8 2,5 21,8 21,7 22,1
4.2.2015 8:20:55 -3,0 -3,2 2,8 2,9 2,6 21,8 21,6 22,0
4.2.2015 8:23:55 -3,0 -3,3 2,7 2,8 2,4 21,8 21,6 22,0
4.2.2015 8:26:55 -3,0 -3,2 2,7 2,8 2,4 21,7 21,5 21,9
4.2.2015 8:29:55 -3,0 -3,2 2,7 2,8 2,4 21,7 21,5 21,9
4.2.2015 8:32:55 -2,8 -3,1 2,8 2,9 2,6 21,7 21,5 21,9
keskiarvo -2,9 -3,2 2,7 2,8 2,5 21,7 21,6 22,0
keskiarvo -3,1 2,7 21,7
ELTEK -1000 LÄMPÖTILA MITTARI
Mittaus 2. Uusi glykoliliuos 30 %. 
Ulkoilma  (˚C) 
ennen LTO:ta
Lämpötila anturit
Ulkoilma  (˚C) 
ennen LTO:ta 
LTO, tulo (˚C) 
jälkeen LTO:n 
LTO, tulo  (˚C) 
jälkeen LTO:n 
LTO, tulo  (˚C) 
jälkeen LTO:n 
Poistoilma  (˚C) Poistoilma  (˚C) Poistoilma  (˚C)UUSI liuos 2
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6.3.3 Virtaamat 
 
 Vesiglykoliliuoksen virtaamaksi ulkolämpötilan ollessa noin 0˚C astetta saatiin 
3,88 m3/h. 
 Vesiglykoliliuoksen virtaamaksi ulkolämpötilan ollessa noin -3˚C astetta saa-
tiin 3,85 m3/h. 
 
6.4 Liuosanalyysien tulokset kaupungintalo 
 
Mikkelin kaupungintalon glykolin analyyseistä selvisi seuraavat asiat. Ensimmäinen 
näytteenotto oli 30.6.2014, silloin pH oli 7.7. Ennen huuhtelun aloittamista pH oli 7.9, 
tässä vaiheessa verkostossa oli pesuaine sisällä. Huuhtelun ja glykolitäytön jälkeen pH 
oli 9.7. Tulokset on esitettynä taulukossa 18. 
 
TAULUKKO 18. pH-kuvaaja /7/ 
 
 
 
Sähkönjohtavuus oli ensimmäisen näytteenoton yhteydessä oli 311 mS/m. Ennen 
huuhtelun aloittamista sähkönjohtavuus oli 612 mS/m, tässä vaiheessa verkostossa oli 
pesuaine sisällä. Vastaavasti glykolitäytön jälkeen sähkönjohtavuus 45.4 mS/m, mikä 
on normaali arvo, kun käytetään kyseistä vesiglykoliseosta. Tulokset on esitettynä 
taulukossa 19. 
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TAULUKKO 19. Sähkönjohtavuus kuvaaja /7/ 
 
 
 
Rautapitoisuus ensimmäisessä mittauksessa oli 5.3 mg/l. Ennen huuhtelun aloittamista 
rautapitoisuuden arvo oli 78.0 mg/l, tässä vaiheessa verkostossa oli pesuaineet sisällä 
ja glykolitäytön jälkeen rautapitoisuuden arvo oli alle 0.2 mg/l. Tulokset on esitettynä 
taulukossa 20. 
 
TAULUKKO 20. Rauta- arvojen kuvaaja /7/ 
     
 
 
Kuparipitoisuus oli ensimmäisessä mittauksessa alle 0.1 mg/l. Ennen huuhtelun aloit-
tamista kuparipitoisuus oli 1.7 mg/l, tässä vaiheessa verkostossa oli pesuaine sisällä. 
Kuparipitoisuus glykolitäytön jälkeen oli 0.42 mg/l. Tulokset on esitettynä taulukossa 
21. 
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TAULUKKO 21. Kupari-arvojen kuvaaja /7/ 
 
 
 
Seuraavassa kuvassa 17 on esitetty järjestelmästä otettu näyte. Näytteen väristä voi-
daan visuaalisesti arvioida verkoston likaantumisastetta. 
 
 
KUVA 17. Kaupungintalon vesiglykolinäyte 
 
Kaupungintalon ensimmäisestä näytteestä ilmeni pH:n olleen alhainen. Sähkönjohta-
vuus oli korkeahko, myös rauta arvo oli kohollaan. Ainoastaan kupariarvo oli oikealla 
tasolla. Pesuaineen vaikutuksen jälkeen arvot nousivat lukuun ottamatta pH:n arvoa, 
joten tämä kertoo siitä, että järjestelmässä oli epäpuhtauksia ja pesu oli tarpeen suorit-
taa. 
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6.5 Liuosanalyysien tulokset kirjasto 
 
Mikkelin kaupungin pääkirjaston glykolianalyyseistä selvisi seuraavat asiat. Ensim-
mäinen näytteenottopäivä oli 25.9.2014, silloin pH oli 7.2. Ennen huuhtelua pH oli 
10.2, tässä vaiheessa verkostossa oli pesuaine sisällä. Huuhtelun ja glykolitäytön jäl-
keen pH oli 9.4. Tulokset on esitettynä taulukossa 22.  
 
TAULUKKO 22.  pH-kuvaaja /7/ 
 
 
 
Sähkönjohtavuus  ensimmäisen näytteenoton yhteydessä oli 73.4 mS/m. Ennen huuh-
telun aloittamista sähkönjohtavuus oli 916 mS/m, tässä vaiheessa verkostossa oli pe-
suaine sisällä. Vastaavasti glykolitäytön jälkeen 47.3 mS/m, mikä on normaali arvo, 
kun käytetään kyseistä vesiglykoliseosta. Tulokset on esitettynä taulukossa 23. 
 
TAULUKKO 23. Sähkönjohtavuus kuvaaja /7/ 
 
 
 
Rautapitoisuus ensimmäisessä mittauksessa oli 91.0 mg/l. Ennen huuhtelun aloittamis-
ta rautapitoisuuden arvo oli 1150 mg/l, tässä vaiheessa verkostossa oli pesuaine sisäl-
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lä. Glykolitäytön jälkeen rautapitoisuus oli 3.1 mg/l. Tulokset on esitettynä taulukossa 
24. 
 
TAULUKKO 24. Rauta-arvojen kuvaaja /7/ 
 
 
 
Kuparipitoisuus oli ensimmäisessä mittauksessa alle 0.2 mg/l. Ennen huuhtelun aloit-
tamista kuparipitoisuus oli 2.4 mg/l, tässä vaiheessa verkostossa oli pesuaine sisällä. 
Kuparipitoisuus glykolitäytön jälkeen oli alle 0.2 mg/l. Tulokset on esitettynä taulu-
kossa 25. 
 
TAULUKKO 25. Kupari-arvojen kuvaaja /7/ 
 
 
 
Seuraavassa kuvassa 18 on kirjaston järjestelmästä otettu näyte. Näytteen väristä voi-
daan visuaalisesti arvioida verkoston likaantumisastetta. 
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KUVA 18. Kirjaston vesiglykolinäyte                              
 
Kirjaston ensimmäisestä näytteestä ilmeni pH:n olleen alhainen. Sähkönjohtavuus oli 
raja-arvon sisällä sekä kupari-arvo. Rauta arvo oli korkea. Pesuaineen vaikutuksen 
jälkeen rauta-arvo ja sähkönjohtavuuden arvo nousi korkeaksi, eli niin kuin kuvasta 
voidaan päätellä, kyseisessä järjestelmässä oli runsaasti epäpuhtauksia. Pesun suorit-
taminen oli erittäin oikea toimenpide tässä kohteessa. 
 
6.6 Takaisinmaksuaika pesun ja vesiglykoliliuoksen vaihdon vaikutuksista 
 
Pesuista ja glykolin vaihdoista saadut tulokset siirrettiin Exceliin ja laskettiin Exceliin 
tehdyllä energialaskimella toimenpiteillä saavutettu lämpöenergian säästö ja takaisin 
maksuaika. Energialaskin on tehty Tasauslaskentaoppaan 2012 mukaan. 
 
Myös Fläkt Woods Oy:n Acon-ohjelmalla suunniteltu uusi ilmanvaihtokone ja siitä 
saadulla tuloilman lämpötilahyötysuhteella 0˚ C asteella, joka tässä tapauksessa oli 
40,7 % ja vanhan ilmanvaihtokoneen mittaustulosten perusteella laskettu 23,2 %, si-
joitettiin Excel-laskentaohjelmaan. Käyntiaikoina käytettiin saatuja käyntiaikoja, jotka 
olivat 100 % ilmavirralla päivällä 6.00 – 17.00 ja tämän jälkeen yökäytöllä 50 % il-
mavirralla 17.00 – 6.00. Viikonloppuna tämä ilmanvaihtokone on poissa päältä. 
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Kaavoissa käytettävät merkinnät: 
 
𝝶t  on tuloilmanlämpötilasuhde 
𝝶p on poistoilmanlämpötilasuhde 
ttLTO on tuloilman lämpötila lto:n  jälkeen, ˚C 
tu on ulkoilman lämpötila, ˚C 
ts on poistoilman lämpötila, ˚C 
tj on jäteilman lämpötila lto:n jälkeen, ˚C 
RLTO on tulo- ja poistoilmavirran välinen suhde 
qtLTO on tuloilmavirta, m
3
/s 
qpLTO on poistoilmavirta, m
3
/s 
qp on käyntiajoilla painotettu rakennuksen poistoilmavirta, m
3
/s 
qv,p on poistoilmavirta, m
3
/s 
τd on ilmavaihtokoneen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde,                                         
  (h/vrk) 
τw  on  ilmanvaihtokoneen viikoittainen käyntiaikasuhde, (vrk/vko) 
  on ilman tiheys, kg/m3 
cp  on ilman ominaislämpökapasiteetti, J/kg K 
QIV  on ilmanvaihdon lämmitykseen kulunut lämpöenergia, kWh 
Δτ  on aikajakso, jolloin lämpötilaero (ts-tu) esiintyy, h 
QLTO  on poistoilmasta talteenotettu lämmitysenergia, kWh 
                      
Laskentaohjelmassa käytetyt laskentakaavat: 
 
Tuloilmanlämpötilasuhde, 
𝜂𝑡 =
𝑡𝑡𝐿𝑇𝑂 − 𝑡𝑢
𝑡𝑠 − 𝑡𝑢
 
 
Lämpötilasuhteiden välinen yhteys, 
 
𝜂𝑡 = 𝜂𝑝 ∗ 𝑅𝐿𝑇𝑂 
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Tuloilmavirran ja poistoilmavirran suhde, 
 
𝑅
𝐿𝑇𝑂= 
𝑞𝑡𝐿𝑇𝑂
𝑞𝑝𝐿𝑇𝑂
 
 
Käyntiaika painotettu poistoilmavirta, 
 
𝑞𝑝 = 𝑞𝑣,𝑝 ∗ 𝜏𝑑 ∗ 𝜏𝑤 
 
Lämpötila lämmöntaltenoton jälkeen, 
 
𝑡𝑡𝐿𝑇𝑂=  𝑡𝑢 + 𝜂𝑡 ∗ (𝑡𝑠 − 𝑡𝑢) 
 
Jäteilman lämpötila, 
 
𝑡𝑗 =  𝑡𝑠 − 𝜂𝑝 ∗ (𝑡𝑠 − 𝑡𝑢) 
 
Tuloilmanlämpötilasuhde epäsuhtaisilla ilmavirroilla, 
 
𝜂𝑡(𝑅𝑙𝑡𝑜) =
2
1 + 𝑅𝐿𝑇𝑂
∗ 𝜂𝑡(𝑅𝐿𝑇𝑂=1) 
 
Ilmanvaihdon lämmitykseen kulunut lämpöenergia, 
 
𝑄𝐼𝑉 =  𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑝 ∗ (𝑡𝑠 − 𝑡𝑢) ∗ Δ𝜏 
 
Talteenotettu lämpöenergia poistoilmasta, 
 
𝑄𝐿𝑇𝑂 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑡𝐿𝑇𝑂 ∗ (𝑡𝑡𝐿𝑇𝑂 − 𝑡𝑢) ∗ Δ𝜏 
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Toimenpiteellä saavutettu energian säästö, 
 
𝑄𝑠ää𝑠𝑡ö = 𝑄𝐿𝑇𝑂,𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑖𝑚𝑒𝑛𝑝𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡ä − 𝑄𝐿𝑇𝑂,𝑡𝑜𝑖𝑚𝑒𝑛𝑝𝑖𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑒𝑛 
 
 
Mikkelin kaupungintalon pesun ja vesiglykoliliuoksen vaihdon kustannus oli 1631,3 € 
alv. 0 %.  
Laskennassa käytettiin ensin vanhalle ilmanvaihtokoneelle tuloilmanlämpötilasuhtee-
na -3˚C asteessa saatua tuloilmanlämpötilasuhdetta 20,38 % vaiheessa 1, tällä saatiin 
poistoilmasta lämpöenergiaa talteen 69057,46 kWh, kun mitään toimenpiteitä ei oltu 
suoritettu. 
 
Seuraavaksi laskennassa käytettiin pesun jälkeistä tuloilmanlämpötilasuhdetta -3˚C 
asteessa vaiheesta 2, joka oli 22,02 % ja poistoilmasta saatiin lämpöenergiaa talteen 
74614,58 kWh. 
 
Lopuksi käytettiin vaiheen 3 tuloilmanlämpötilasuhdetta -3˚C asteessa, tässä vaiheessa 
vesiglykoliliuos laimennettiin 30 %, jolloin tuloilmanlämpötilasuhde oli 23,0 % ja 
poistoilmasta saatiin lämpöenergiaa talteen 77935,3 kWh. 
 
Erotukseksi vaiheen 3 ja vaiheen 1 välille saatiin 8877,84 kWh. Kilowattitunnin hin-
tana käytettiin 0,058 €/kWh alv, 0 % Tilakeskukselta saatua hintaa, joka kerrottiin 
8877,84 kWh:lla, josta saatiin tulokseksi 514,9 €. Takaisinmaksuajaksi saatiin 1631,3 
€ / 514,9 € = 3,2 vuotta. 
 
6.7 Tuloilmalämpötilasuhteen paraneminen Mikkelin kaupungintalossa pesun 
ja liuoksen vaihdon johdosta 
 
Tuloilmalämpötilasuhteen paraneminen vaiheen 1 ja 2 välillä ulkolämpötilan ollessa  -
3 ˚C on noin 8,05 % ja vaiheen 2 ja 3 välillä muutos on  noin 4,7 %. Kokonaisuudes-
saan muutos toimenpiteiden vaiheen 1 ja vaiheen 3 välillä on noin 13 %. Vaiheen 1 ja 
2 välille saatiin noin 8,0 % parannus, tästä voidaan päätellä pesun vaikutuksen olleen 
suurempi kuin vesiglykoliseoksen laimentamisesta johtuva tuloilmalämpötilasuhteen 
parannus. 
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6.8 Mikkelin kaupungintalon ja kirjaston vesiglykoliliuoksen virtauksen 
paraneminen 
 
Kaupungintalon virtauksen muutoksen vertailut tehtiin ulkoilmanlämpötilan ollessa 
noin 0˚C. glykoliliuoksen virtausmittaukset on otettu samaan aikaan kuin tuloilman-
lämpötilasuhteen mittaukset samassa ulkoilmanlämpötilassa. Mittaukset suoritettiin 
ennen toimenpiteitä, pesun jälkeen ja vesiglykoliliuoksen laimennuksen jälkeen. Tau-
lukossa 25 näkyy Mikkelin kaupungintalon mittaustulokset ja vesiglykoliseoksen pi-
toisuus kyseisen mittauksen aikana ja taulukossa 26 näkyvät kirjaston mittaustulokset 
ja vesiglykoliseoksen pitoisuus kyseisen mittauksen aikana. Virtauksen parannus ko-
konaisuudessaan oli 2,9 %. 
 
Tiheyden muutoksen vertailussa käytettiin molemmissa järjestelmissä 30 % vesigly-
koliliuoksen tiheyttä 1045 kg/m
3
 ja 40 % vesiglykoliliuoksen tiheyttä 1056 kg/m
3
, 
jolloin kaupungintalon järjestelmässä tiheyden muutoksen vaikutus virtauksen para-
nemiseen oli noin 1 % ja pesun vaikutus oli noin 1,86 %. Kirjaston järjestelmässä voi-
tiin olettaa tiheyden vaikutuksen olevan samaa luokkaa kuin kaupungintalon järjes-
telmän eli noin 1 %, kun taas pesusta johtuva virtauksen muutos oli noin 21 %. Koko-
naisuudessaan parannus 22 %. 
 
TAULUKKO 26. Mittaustulokset kaupungintalo 
 
 
 
 
 
Mittaus
 (ennen pesua) 39,6 % Ulko-lämpötila (˚C ) qv (m3/h)
2 0 3,77
Mittaus
 (pesun jälkeen) 38,3 % Ulko-lämpötila qv (m3/h)
9 -0,2 3,84
Mittaus
Vesiglykoliseos 30 % Ulko-lämpötila qv (m3/h)
3 -0,15 3,88
Virtauksen mittaus qv (m3/h)
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TAULUKKO 27. Mittaustulokset kirjasto 
Vesiglykoliliuos 
Flux ultraäänivirtausmittari 
Virtaus (qv, m3/h) Virtaus (qv, l/s) 
Ennen pesua 43,5 % 
4,55 1,26 
Mittaus 1 (+ 0..-2)˚C 
Liuos Flux ultraäänivirtausmittari 
Pesun jälkeen 30,5 % 
5,55 1,54 
Mittaus 4 (+ 0..-2)˚C 
 
 
6.9 Vanhan ja uuden ilmanvaihtokoneiden tulosten vertailu ja 
takaisinmaksuaika 
 
Ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottojen vertailu tehtiin Exceliin tehdyllä laskenta-
ohjelmalla, joka perustuu Tasauslaskentaoppaan 2012 tietoihin ja Vantaan säätietoi-
hin, joita käytetään 1 ja 2 vyöhykkeellä. Vanhan ilmanvaihtokoneen tuloilmanlämpö-
tilasuhteena käytettiin 23,0 % ulkolämpötilan ollessa 0˚ C ja vastaavasti uuden ilman-
vaihtokoneen tuloilmahyötysuhteena käytettiin 40,7 % samalla ulkolämpötilalla. 
Tuloilman lämpötilasuhteella 23,0 % saatiin vuoden aikana poistoilmasta energiaa 
talteen 77935,3 kWh. Tuloilman lämpötilasuhteella 40,7 % saatiin vastaavasti pois-
toilmasta energiaa talteen 137911,6 kWh. Energiaa saadaan uudella ilmanvaihtoko-
neella talteen 59976,3 kWh enemmän. Uuden ilmanvaihtokoneen tiedot esitetään liit-
teessä 1. Euromääräinen säästö vuositasolla on seuraavanlainen, kun kilowattitunnin 
hintana käytetään 0,058 € alv 0 % Tilakeskukselta saatua hintaa, on 3478,6 € vuosi. 
Kyseisen ilmanvaihtokoneen hinta ja mahdolliset asennus- ja rakennustyöt ovat noin 
yhteensä 35000 € alv 0 %, jolloin takaisinmaksuajaksi saadaan 35000 €/3478,6 €= 10 
vuotta.  
 
 
7 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyö oli minusta käytännönläheinen ja paljon mittauksia sisältävä työ. Mitta-
usten suhteen tämä talvi oli vähän erikoinen johtuen sääolosuhteista. Seuraavaa vas-
taavanlaista työtä ajatellen olisi osa mittauksista hyvä suorittaa jo edellisenä talvena. 
Samalla olisi aikaa tehdä laajempia mittausotoksia laskelmia varten. 
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Vesiglykoliseosten vaihtamisesta ja pesusta voidaan todeta, että vesiglykolijärjestel-
mien säännöllinen seuranta ja näille tehtävät toimenpiteet normaalina huoltotoimenpi-
teinä on kannattavaa tehdä. Kun seuranta on säännöllistä huoltotoimintaa, vesiglykoli-
liuokset järjestelmissä pysyvät optimaalisella tasolla ja järjestelmä toimii suunnitellul-
la tasolla, jolloin saadaan lämmöntalteenotosta suunniteltu lämpöenergia talteen. 
Myös lämmöntalteenottopatterin puhdistus imuroimalla tai pesemällä tulisi olla sään-
nöllistä ja sen suorittamista tulisi seurata. Pesulla oli suurempi vaikutus virtaukseen 
kuin vesiglykoliseoksen vaihdolla Mikkelin kaupungintalossa sekä Mikkelin kaupun-
gin pääkirjastossa. Lämmöntalteenoton patterin sisäpuolisella pesulla oli suurempi 
vaikutus lämmönluovutukseen kuin vesiglykoliliuoksen vaihdolla. 
 
Itse ainakin tulevaisuudessa suosin tämänkaltaisia toimenpiteitä vanhoille ja uusille 
nestekiertoisille lämmöntalteenottojärjestelmille. Luonnollisesti suuremmilla ilmavir-
roilla säästö vuositasolla on suurempaa. Tarkasteluun olisi myös voinut ottaa lämmön-
talteenottopatterin ulkopuolisen pesun vaikutuksen lämmönluovutukseen, mutta tässä-
kin tapauksessa aikataulu ei sallinut tehdä kyseistä toimenpidettä. 
 
Kaupungintalon lämmöntalteenoton suhteen asialle olisi tehtävä jotain, joko vaihta-
malla lämmöntalteenoton patterit tai vaihtamalla uusi ilmanvaihtokone. Kummallakin 
toimenpiteellä saataisiin otettua talteen lämpöenergiaa huomattava määrä enemmän 
kuin vanhalla järjestelmällä. Asian tekee hankalaksi se, että vanhaan ilmanvaihtoko-
neeseen on vaihdettu uudet puhaltimet ja lämmityspatteri. Jos päädytään uuden ilman-
vaihtokoneen vaihtamiseen, on mietittävä, voidaanko vanhoja uusittuja puhaltimia 
taajuusmuuntajineen käyttää joissain muussa kohteessa. Kumpikin vaihtoehto teettää 
työtä aika paljon.   
 
Vanha ilmanvaihtokone ei nykyisellään täytä tämän päivän D3:n määräyksiä, jotta 
poistoilmasta otettava lämpömäärä olisi 45 %. Myös Acon-ohjelmalla mitoitettu vas-
taavanlainen uusi perusilmanvaihtokone ei myöskään täytä tämänhetkistä tavoitetta 
annetuilla arvoilla ja vastaavanlaisilla fyysisillä ulkomitoillaan joka mahtuisi samaan 
kohtaan kuin vanha ilmanvaihtokone, mutta pääsee kuitenkin lähelle sitä tuloilman 
lämpötilasuhteen ollessa 41,9 %. 
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